5.Schéma zapojeni nepfimého méreni s MTP (jednotarifového elektroméru)
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Legenda:
ET - elektromér tfifazovy PEN - svorkovnice PEN

FAO1 - jisti¢ pred elektromérem

HAN - datovy kabel (napt¥ UTP) - min prufez 0,5 mm?

MTP - méfici transformator proudu

FUO1 - pojistkovy odpinac¢ plombovatelny v zap. stavu (2A gG) ® -3roub dotaZen

DCO - datovy kabel (napf UTP) - min prufez 0,5 mm? S -3roub uvolnén

Barevné znaceni vodicl: h-hnédy, ¢-Cerny, §-Sedy, zz-zeleny/Zluty, sm-svétle modry
* - po dohodé s PLDS
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